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Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarne;
(Dz.U. 72023 r., poz. 338 ze zm.) oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonal eokresowe/ ocenmy jakosci wody
w wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Wladyslawowo-Jurata za drugie potrocze 2023 roku
stwierdzajac w trybic § 21 ust. 1 pkt 1;

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

Realizujgc ustawowy obowigzek nadzoru nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku przeprowadza m.in.:
- badania wody w stalych, uzgodnionych punktach monitoringowych,
- ustalenia z firmg odpowiedzialna za jakos¢ wody MPWIK .EKOWIK™ Sp. z 0.0. dotyczgce
harmonogramu badann prowadzonych w ramach regularnej wewngtrznej kontroli jakosci
wody.

Badania objgte monitoringiem jakosci wody w 2023 r. zrealizowane zostaly w nastgpujacym zakresie:
- parametry grupy A: Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C |
barwa, metnosc, smak, zapach, odezyn, przewodnosc elektryczna oraz

- parametry grupy B: enterokoki, antymon, arsen., azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor,
chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1.2-dichloroetan. fluorki. kadm. miedz. nikiel. olow, rt¢é. selen,
> Trichloroeten i tetrachloroeten, > WWA, glin, jon amonu, chlorki, mangan. siarczany, sod.
utlenialnosé, zelazo, cpicglorohydryna, akryloamid, bromiany. ¥ pestycyddéw chloroorganicznych,
Y pestycydow fosforoorganicznyeh, twardos¢, magnez

W drugim péhroczu 2023 roku odpowiedzialne za jakosé wody w wodociggu Wladystawowo-Jurata
Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji EKOWIK™ Sp. z o0.0. wykonalo
w ramach prowadzonej wewnetrznej kontroli jakosci wody 16 badan. Ponadto Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadrzoru nad jakoscig wody rdwniez
przeprowadzil 3 badania kontrolne. Probki do badan pobierane byly z ujeé. wody podawancj do sicci
oraz z sieci wodociagu, ze szezegdlnym uwzglednieniem jakosei wody w punktach zgodnosei.

Nie odnotowano przekroczen w/w parametrow sanitarnej jakosci wody 1 jednoczesnie stan sanitarno-
techniczny ujeé i stacji uzdatniania wady nie budzil zastrzezen. W zwiazku z powyzszym Panfstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdzil, ze woda z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
Wiadystawowo-Jurata spelnia  wymagania sanitarne okreslone w  powolanym na  wstepie
rozporzadzeniu.

Omawiany wodociag zaopatruje w wode 20746 mieszkancow nastgpujacych migjscowoscei:
Wiladyslawowa, Chlapowa, Chalup, Kuznicy, Jastarni, Juraty, Lebeza, Mieroszyna, Strzelna, Czarnego
Mtyna, Kaczynca, Swarzewa i Gniezdzewa, produkujac ok. 5437 m*/dobe. Oceng niniejsza przekazuje
si¢ w celu poinformowania odbiorcdw o jakoser wody.
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Burmistrz Wladyslawowa, 84-120 Wladystawowo ul. Hallera 19

Burmistrz Jastarni, 84-140 Jastarnia ul. Portowa 24

MPWiIK .EKOWIK” Sp. z 0.0. 84-120 Wladyslawowo ul. Droga Chlapowska 21
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